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 Vorl-1

DH 341.119 m+NN
SH 337.693 m+NN
KA 337.686 DN315 ->MW-5

DN 0.315/ 
Vorlegung mit Endstück + Abzweig 

 Vorl-2

DH 341.290 m+NN
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Vorlegung mit Endstück + Abzweig 
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DH 341.200 m+NN
SH 337.723 m+NN
KA 337.688 DN315 ->MW-7
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DH 336.638 m+NN
SH 334.060 m+NN
KA 334.057 DN400 ->06.19.16
KE 334.062 DN400 ->51166195

DN 1.200/ SB
LV-Nr. 06.19.18-N 

 51220010

DH 338.523 m+NN
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DH 336.382 m+NN
SH 333.890 m+NN
KA 333.850 DN400 ->06.19.15
KE 333.892 DN400 ->51166190
KE 333.930 DN300 ->51166190-A
KE 333.940 DN300 ->51220010

DN 0.900/1.000 
Anschluss an Bestand 
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DH 337.147 m+NN
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 51166220

DH 337.544 m+NN
SH 334.500 m+NN
KE 334.501 DN300 ->51166210-A

DN 1.000/1.000 
Haltung nach 51166210 abgemauert 
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DH 337.087 m+NN
SH 334.570 m+NN
KA 334.567 DN300 ->06.19.19
KA 334.610 DN300 ->51166220

DN 1.000/1.000 
Schacht abbrechen 

 51166205

DH 337.061 m+NN
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 51166190-A

DH 336.623 m+NN
SH 334.060 m+NN
KA 334.040 DN300 ->51166180
KE 334.062 DN300 ->51166200

DN 1.000/1.000 
Schacht abbrechen 
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STADT EBERSBACH AN DER FILS

ORTSTEIL ROSSWÄLDEN

UNTERER MORGEN

KANALISATION & WASSERVERSORGUNG

LAGEPLAN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Zeichenerklärung

Planung

Gepl. Mischwasserkanal mit Vorverlegung Hausanschlussleitungen gem. Planeinschrieb.

MW-1
DH:351.73
SH:348.55

<-- PP, Da315
13.65m,  10 0/00

Gepl. Hydrantenschächten mit Leitungen, Absperrschiebern und Hausanschlussleitungen.

Bestand

Best. Mischwasserkanal.

K0459
DH:351.73
SH:348.55

<-- PP, DN 300
13.65m,  10 0/00

Best. Hydrantenschächte mit Wasserleitungen, Absperrschiebern und Hausanschluss-
leitungen.

Die tatsächliche Lage der Leitung zwischen den Schächten kann von der Darstellung im
Lageplan abweichen. Möglicher Verlauf der Leitung und der Hausanschlüsse müssen vor
Ort geprüft werden!

Vorschlag Kabelgraben b = 60 cm.

Gepl. Abbruch Mischwasserkanal.

06.19.20
DH:351.73
SH:348.55

<-- PP, Da315
13.65m,  10 0/00

Gepl. Abbruch Hydrantenschacht mit Leitungen.

Sonstiges

Die Bestandsleitungen (Wasser, Gas, Strom, Fernmeldetechnik) wurden fernmündlich übernommen und
dienen nur der Orientierung. Die tatsächliche aktuelle Lage ist vom ausführenden Bauunternehmen
kurzfristig vor allen Tief- und Grabarbeiten beim zuständigen Leitungsträger zu erheben!

Koordinatenreferenzsystem:

Lage: DHDN90 / GK-Abbildung
Deutsches Hauptdreiecksnetz, Gauß-Krüger

Höhe: neues Höhensystem (DHHN12)
NN-Höhen (Höhenstatus 130)

Best. Versorgungsleitung Netze BW (nachrichtliche Übernahme).

Best. Versorgungsleitung Netze BW (nachrichtliche Übernahme).

Best. Regenwasserkanal.

K0459
DH:351.73
SH:348.55

<-- PP, DN 300
13.65m,  10 0/00

Gepl. Hydrantenschacht mit Leitungen nicht Teil der Baumaßnahme.


