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Stadtwerke Ebersbach
Mihlweg 8
73061 Ebersbach / Fils

Anlage 2 Teil Il - 2023 / 2024

ON Ebersbach-

Ebersbach
an der Fils

ON Ebersbach-

Probenehmer - Frau Reimann, ON Ebersbach, Ebersbach-
Eurofins Institut Prof. Dr. Jdger GmbH, Tibingen Entnahmeort Vorderer ON Ebersbach, Krapfenreut,
Probenahme - 19.06.2023 Entnahmezeit Viehmarktweg TeckstralRe Konigseichenstralle
Tagebuchnr. 800137348 223073693 800137356
Probenart Reine Wasser Reine Wasser Reine Wasser
Parameter Dimension  Grenzwert
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei mg/L 0,3 0,05 <0,05 <0,05
Wassertemperatur °C 18,7 21,4 18,7
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
Antimon (Sb) mg/L 0,005 <0,001 <0,001 <0,001
Arsen (As) mg/L 0,01 <0,001 <0,001 <0,001
Blei (Pb) mg/L 0,01 <0,001 <0,001 <0,001
Cadmium (Cd) mg/L 0,003 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Kupfer (Cu) mg/L 2 0,001 0,003 0,001
Nickel (Ni) mg/L 0,02 <0,001 <0,001 <0,001
Nitrit ( NO2) mg/L 0,5 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(b)fluoranthen mg/L <0,000001 <0,000001 <0,000001
Benzo(k)fluoranthen mg/L <0,000001 <0,000001 <0,000001
Benzo(ghi)perylen mg/L <0,000001 <0,000001 <0,000001
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/L <0,000001 <0,000001 <0,000001
Summe PAK 4 mg/L 0,0001 (n.b.) (n.b.) (n.b.)
Benzo(a)pyren mg/L 0,00001 <0,000001 <0,000001 <0,000001
Chloroform (Trichlormethan) mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005
Bromdichlormethan mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005
Dibromchlormethan mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005
Tribrommethan mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005
Summe THM mg/L 0,05 (n.b.) (n.b.) (n.b.)
Vinylchlorid mg/L 0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Bemerkungen
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Bichenbronn, Sulpach,
Heumadwiesenweg UlmenstralRe
800137359 223073692

Reine Wasser

<0,05
19,3

<0,001
<0,001
<0,001
<0,0001
0,001
<0,001
<0,01
<0,000001
<0,000001
<0,000001
<0,000001
(n.b.)
<0,000001
<0,0005
<0,0005
<0,0005
<0,0005
(n.b.)
<0,0005

Reine Wasser

<0,05
17,0

<0,001
<0,001
<0,001
<0,0001
0,001
<0,001
<0,01
<0,000001
<0,000001
<0,000001
<0,000001
(n.b.)
<0,000001
<0,0005
<0,0005
<0,0005
<0,0005
(n.b.)
<0,0005
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Anlage 2 Teil Il - 2023 / 2024

Probenehmer - Frau Reimann, ON Ebersbach- ON Ebersbach, ON Ebersbach,
Eurofins Institut Prof. Dr. Jdger GmbH, Tibingen Entnahmeort ON Ebersbach- RofRwaélden, Bunzwangen, Biinzwangen, Jakob-
Probenahme - 19.06.2023 Entnahmezeit | Weiler, Weilerstr. Haldenweg Gotenstr. Grinenwald-Str.
Tagebuchnr. 800137303 800137324 800140108 223073691
Probenart Reine Wasser Reine Wasser Reine Wasser Reine Wasser
Parameter Dimension  Grenzwert
Angabe der Vor-Ort-Parameter
Chlor (CI2), frei mg/L 0,3 <0,05 <0,05 0,21 <0,05
Wassertemperatur °C 17,2 21,5 15,1 15,4
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
Antimon (Sb) mg/L 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Arsen (As) mg/L 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Blei (Pb) mg/L 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cadmium (Cd) mg/L 0,003 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Kupfer (Cu) mg/L 2 0,002 0,001 0,005 0,001
Nickel (Ni) mg/L 0,02 <0,001 <0,001 0,001 <0,001
Nitrit ( NO2) mg/L 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Benzo(b)fluoranthen mg/L <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001
Benzo(k)fluoranthen mg/L <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001
Benzo(ghi)perylen mg/L <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/L <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001
Summe PAK 4 mg/L 0,0001 (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.)
Benzo(a)pyren mg/L 0,00001 <0,000001 <0,000001 <0,000001 <0,000001
Chloroform (Trichlormethan) mg/L <0,0005 <0,0005 0,0015 <0,0005
Bromdichlormethan mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Dibromchlormethan mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Tribrommethan mg/L <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Summe THM mg/L 0,05 (n.b.) (n.b.) 0,0015 (n.b.)
Vinylchlorid mg/L 0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005
Bemerkungen
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